
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ГУ МЧС России по Иркутской области
664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99 

ОНД и ПР по Шелеховскому району УНД ГУ МЧС России по Иркутской области 
666034, г. Шелехов, проспект Строителей-Монтажников, 13, тел. 2-75-28, 

_________________________ тел, доверия 8 (3952) 39-99-99_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Шелехов
(место составления акта)

« 27 » _______мая_______ 2021_ г.
(дата составления акта)

_________ 12 часов 00 минут________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 32

666035, Иркутская область, город Шелехов, 1-й микрорайон, 12, фактический 
адрес: 666035, Иркутская область, город Шелехов, 1-й микрорайон, 12 (здание 
детского сада, склады), 666035, Иркутская область, город Шелехов, 1-й 

По адресам: микрорайон, 34 (помещения детского сада) категория чрезвычайно высокого риска 
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора________
Шелеховского района по пожарному надзору Русанова Г.А. от 13.05.2021 г. № 32________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____________ плановая, выездная_____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД № 15 "РАДУГА” (далее МКДОУ ШР «Детский сад 

___________________________________ №15 «Радуга»)___________________________________  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 19» мая 2021 г. с 10 час. 00 мин. до И час. 00 мин. Продолжительность 1ч. 
« 27 » мая 2021 г. с И час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ___________ 2 раб, день/2 часа 00 мин__________
(рабочих дней/часов)

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Акт составлен: Шелеховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:
Заведующий МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» Е.В. Ноздрина
«19 » мая 2021 года >/ (УУУ/

// м/ (фамилии, инициалы, подпись, дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие проверку: Государственный инспектор Шелеховского района
по пожарному надзору Михаленков Ярослав Александрович______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МКДОУ ШР «Детский сад 
№ 15 «Радуга» Е.В. Ноздрина, заведующий хозяйством Адодина В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 

случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) в 
МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» по адресу:

№ 
п/п

Вид нарушения 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и 
конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Ответственное 
лицо, 

допустившее 
нарушение

1 2 3 4
1. Отсутствует обводная 

линия у счетчиков 
холодной воды для 
нужд пожаротушения 
с задвижкой с
электроприводом на 
обводной линии
водомерных 
устройств, для
пропуска 
противопожарного 
расхода воды,
обеспеченная по
степени надежности 
электропитанием I
категории согласно
Правилам устройства 
электроустановок

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 4, 6;
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий».
и. 11.7 Обводную линию у счетчиков холодной воды 
следует предусматривать, если: имеется один ввод 
водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на 
пропуск противопожарного расхода воды.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, 
опломбированную в закрытом положении. Задвижка 
для пропуска противопожарного расхода воды должна 
быть с электроприводом. Обводную линию следует 
рассчитывать на максимальный (с учетом
противопожарного) расход воды. Задвижка с 
электроприводом должна открываться автоматически 
от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от 
устройств противопожарной автоматики. Открытие 
задвижки должно быть сблокировано с пуском 
пожарных насосов при недостаточном давлении в 
водопроводной сети. Обводную линию у счетчика 
горячей воды предусматривать не следует.
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические.
п.15.1 По степени обеспечения надежности 
электроснабжения системы противопожарной защиты 
следует относить к I категории согласно Правилам 
устройства электроустановок, за исключением 
электродвигателей компрессора, насосов дренажного и 
подкачки пенообразователя, относящихся к III 
категории электроснабжения, а также случаев, 
указанных в п.п.15.3, 15.4.
СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
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проектирования».
п. 6.9.2 Водоснабжение должно обеспечиваться по 1 
категории надежности по СП 31.13330
СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний 
водопровод и канализация зданий»
п.12.11 Все запорные устройства узла установки 
водосчетчика должны быть в открытом состоянии, а 
запорное устройство на обводной линии - 
опломбировано в закрытом состоянии. В том случае, 
если не выполняются требования 12.16, запорное 
устройство на обводной линии водосчетчика следует 
оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, 
установленных у пожарных кранов, или от устройств 
(систем) противопожарной автоматики. СП
30.13330.2020 43 При недостаточном для
пожаротушения давлении воды в водопроводной сети 
здания или сооружения открывание запорного 
устройства на обводной линии должно обеспечиваться 
одновременно с пуском противопожарных насосов.
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации».
п. 52 Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние и проведение проверок 
работоспособности задвижек с электроприводом (не 
реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях 
водомерных устройств, а также пожарных основных 
рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 
(ежемесячно) с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты.
ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. 
Издание 7
и. 1.2.18. В отношении обеспечения надежности 
электроснабжения электроприемники разделяются на 
следующие три категории.
Электроприемники первой категории —
электроприемники, перерыв электроснабжения
которых может повлечь за собой опасность для жизни 
людей, угрозу для безопасности государства, 
значительный материальный ущерб, расстройство
сложного технологического процесса, нарушение
функционирования особо важных элементов
коммунального хозяйства, объектов связи и
телевидения.

2. Не произведен расчет 
категории по
взрывопожарной и
пожарной опасности, 
а также класса зон в 
соответствии с
главами 5, 7 и 8
Федерального закона 
«Технический 
регламент о
требованиях 
пожарной 
безопасности» 
помещений склада
(помещения 15, 16
Технического 
паспорта), с учетом 
имеющейся пожарной 
нагрузки.

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 4, 6;
СП 12.13130.2009 «Определение категорий
помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности»
п. 4.2 Категории помещений и зданий определяются, 

исходя из вида находящихся в помещениях горючих 
веществ и материалов, их количества и пожароопасных 
свойств, а также, исходя из объемно-планировочных 
решений помещений и характеристик проводимых в 
них технологических процессов.
Категории наружных установок определяются, исходя 
из пожароопасных свойств находящихся в установках 
горючих веществ и материалов, их количества и 
особенностей технологических процессов.
НПБ 105-03 Об утверждении норм пожарной 
безопасности "Определение категорий помещений, 
зданий и наружных установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности"
п. 2 Категории взрывопожарной и пожарной опасности 
помещений и зданий определяются для наиболее 
неблагоприятного в отношении пожара или взрыва
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периода исходя из вида находящихся в аппаратах и 
помещениях горючих веществ и материалов, их 
количества и пожароопасных свойств, особенностей 
технологических процессов.
Категории пожарной опасности наружных установок 
определяются исходя из вида находящихся в наружных 
установках горючих веществ и материалов, их 
количества и пожароопасных свойств, особенностей 
технологических процессов.
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации».
п. 12. Руководитель организации обеспечивает 
категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" помещений (пожарных отсеков) 
производственного и складского назначения и 
наружных установок с обозначением их категорий (за 
исключением помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон 
на входных дверях помещений с наружной стороны и 
на установках в зоне их обслуживания на видном 
месте.

о3. На дверях складских 
помещений, зданиях 
отсутствует 
обозначение 
категории по
взрывопожарной и
пожарной опасности, 
а также класса зоны в 
соответствии с
главами 5, 7 и 8
Федерального закона 
"Технический 
регламент о
требованиях 
пожарной 
безопасности».

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 4, 6;
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации».
п. 12. Руководитель организации обеспечивает 
категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" помещений (пожарных отсеков) 
производственного и складского назначения и 
наружных установок с обозначением их категорий (за 
исключением помещений категории Д по
взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон 
на входных дверях помещений с наружной стороны и 
на установках в зоне их обслуживания на видном 
месте.
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (заполняется при проведении выездной проверки):__________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) Распоряжение заместителя главного государственного 
инспектора Шелеховского района по пожарному надзору Русанова Г.А. от 13.05.2021 года 
№ 32; 2) Инструкции о мерах пожарной безопасности; 3) Акт проверки водоснабжения; 4) 
Положение о добровольной пожарной дружине; 5) Договор АПС; 6) Обучение ПТМ; 7) 
Договор на обучение ПТМ; 8) Акты проверки противопожарного состояния АПС, 
огнезащитной обработки, лестниц; 9) Приказ № 2-пб; 10) Приказ № 4-пб; 11) Приказ № 3- 
пб; 12) Приказ о проведении эвакуации; 13) Справка о состоянии гидрантов; 14) Приказ об 
ответственных за ПБ; 15) Информационное письмо по торгам; 16) Предписание 32/1/1.



Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Шелеховского района 
по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), акт получил(а):
Заведующая МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» Е.В. Ноздрина____________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » мая 2021 г.

(подпи^Р<

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


